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IEC 61850標準 
在配電變電所之實際應用 
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為何選用IEC 61850標準 

系統規畫及規範重點 

先導型IEC 61850變電所實際應用情形 

結論 

 
 
 
 
 
 

 

內容大綱 
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為何選用IEC 61850標準 

3 

IEC61850的優點及效益(國內變電所自動化標準現狀) 

IEC 61850標準主流趨勢(IEC 61850標準與發展) 

其他標準的轉變例 

配合國家及公司智慧電網政策 

 

 

 

 



4 綜合研究所 

採用IEC61850 的優點及效益 
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 系統及設備的互操作性

(Interoperability) 

 設備功能規劃及配置靈

活(Free configuration) 

 標準長期穩定發展

(Long term stability) --

IEC 
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選用IEC 61850標準理由之一(最高主流) 
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已出版的IEC 61850 

IEC/TR 61850-1 ed2.0 

IEC/TS 61850-2 ed1.0 

IEC 61850-3 ed2.0 

IEC 61850-4 ed2.0 

IEC 61850-5 ed2.0 

IEC 61850-6 ed2.0 

IEC 61850-7-1 ed2.0 

IEC 61850-7-2 ed2.0 

IEC 61850-7-3 ed2.0 

IEC 61850-7-4 ed2.0 

IEC 61850-7-410 ed2.0 

IEC 61850-7-420 ed1.0 

IEC/TR 61850-7-510 ed1.0 

IEC 61850-8-1 ed2.0 

IEC 61850-9-2 ed2.0 

IEC 61850-10 ed2.0 

IEC/TS 61850-80-1 ed1.0 

IEC/TR 61850-90-1 ed1.0 

IEC/TR 61850-90-4 ed1.0 

IEC/TR 61850-90-5 ed1.0 

IEC/TR 61850-90-7 ed1.0 
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新制定中之IEC 61850…（TC57） 
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TC57目前IEC 61850相關工作計畫 

 新的通訊協定web-services、ptp將被加入到
IEC 61850標準來。 

 Ｃondition Ｍonitoring、 COSEM object 
model (IEC 62056)、 IEC 61158-6 (Modbus)
、Ｄistribution Ａutomation Ｓystems及Ｅ
lectrical Ｓtorage Ｓystems等議題都將是
IEC 61850標準的一部分。 

 電力通訊及系統自動化標準之唯一是IEC 61850
標準，它也是智慧電網最重要的核心標準之一
。 
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其他標準的轉變例 

9 



10 綜合研究所 

IEC/IEEE Dual Logo 
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Common format for transient data exchange 

(COMTRADE) for power systems 

Precision clock synchronization protocol for 

networked measurement andmcontrol systems 
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系統規畫及規範重點 

 基礎實驗了解標準->實際系統建置規範 

 全功能先導型IEC 61850標準變電所 

 實作監視、量測、控制及保護功能等功能 

 互通性需求–不同設備及軟體系統(不同廠家IED) 

 保護電驛及整合實作功能需求 

 不同廠家IED 

 IED皆含IEC 61850-9-2 

 設備或系統認證 
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了解IEC 61850標準與規畫 
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IEC 61850配電變電所系統架構示意 
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IEC 61850標準變電所有兩種典型的類型： 

(一)部分功能實作IEC 61850系統 
       通訊主要以IEC 61850-8-1  

    大部分國內外應用初期導入現況 
 

(二)全功能實作IEC 61850系統 

    Station BUS（IEC 61850-8-1）及 
    Process Bus（IEC61850-8-1和-9-2）通訊 

    少部分國內外應用現況。  
標準持續更新中，成熟的先實施，還在測試驗證的，成本考量

延後實施並不影響。  
Client/Server(ok) 、GOOSE(ok) 、Sampled Value不普及 

 

IEC 61850標準國內外應用現況 
Christoph Brunner 
it4power 
Zug, Switzerland 
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IEC 61850保護功能實作 
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 線路保護-過流保護、測距

保護及量測/監視功能 

 D/S變壓器保護-配合MU實

作差動保護及過流保護與

量測/監視功能, 

 饋線保護-過流保護與復閉

及量測/監視功能 

 TR電驛及FD電驛-過流保護

協調機制功能 
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IEC 61850認證文件 
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 品質保障因素考量 

 最重要的是對互通性提供了基本的保障 

 原則上是採用A級認證設備或系統 
 國內法人單位積極籌設IEC 61850A級單位中,這對國內變電所自動化之設備或軟體系統產業的升級及電業者對

IEC 61850智慧變電所推動,都有正面影響 

認證授權：IEC 61850
認證實驗室由UCA 
Users Group授權，而 
IEC 61850 產品由認
證實驗室授權認證，
非直接由UCA Users 
Group認證 。 
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採用認證產品設備或系統 

IEC 61850文件版本問題：因
為IEC 61850各章節標準公佈
時間不一，採購規範訂定時，
不能只說第一版或第二版(或
第三版) 的IEC 61850，而應
明言到章節部份的第幾版，
此外，還須注意到問題處理
編號(Tissues Procsses 
Number) ，否則易引起爭議。 
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從認證文件找設備或細部規格 
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設備或系統除了要具認證
證書外，為使用者對廠商
之設備或系統之能力有更
明確的了解，也可請廠商
提供其送認證單位審查之
PICS、PIXIT、MICS、
TICS、SICS文件。 

IEC 61850 Edition 2 – New feature 

SCL implementation conformance statement (SICS) 
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先導型IEC 61850變電所實際應用 
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SCADA人機介面實際應用 
相關工具軟體使用 
相關通訊協定測試 
實際系統建置-現場設備及應用 
IEC 61850故障紀錄實作應用 
… 
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SCADA人機介面實際應用 
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開關機程序與
使用者管理
  

監視功能操作
說明 
 

報表功能  
警報列表  
事件列表  
趨勢 
 

 Relay 參數讀
取、數據讀寫
功能 
 

事故暫態波形
功能 
 

模擬控制點 
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相關工具軟體使用例 
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測試IEC 61850相關通訊協定 
IEC 61850由許多通訊協定組成.視通訊技術需要增減- WebService,-9-1,… 
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Station Bus現場設備及應用 
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IEC 61850-9-2 

之MU、及IEC 

61850-8-1之
Breaker IED靠
近現場設備(盤)

以光纖網路線
接到Bay Level 

Switch上，大大
減少電訊號銅
線接線， 施工
及維護成本， 

縮短工期。 

Process Bus現場設備及應用 
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IEC 61850故障紀錄實作應用 
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結論 

 IEC 61850-9-2實際應用 

 不同廠商IED/MU/SCADA整合互通實現 

 後續相關功能擴充及測試 

 IEC 61850是電業自動化主流標準(智慧電網重要基礎建設之一) 

 保障互通目前權宜作法是認證文件 

 電業需要完整的採購規範 

 IEC 61850 CNS國家標準將嘉惠國內相關國
內相關電業及產業-認證實驗室/Gateway廠商 /IED廠商?/Power Meter廠商

/RTU廠商/MU/NICT廠商/Client端SCADA廠商 
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簡報完畢 

敬請指教 

u296006@taipower.com.tw 

(02)8078-2268 


