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1. 前言 

已公布新資訊 
已公布之IEC 61850其他相關IS/TR/PAS 

2012-03 -7-510 水電廠LNs功能建模之使用 

2008-12 -80-1 CDC資料模型資訊交換使用IEC 60870-5-101,104指引 

2015.11  -80-3 Web協定的映射-需求及技術選擇 

2015.6 
2016.5 

-9-3 (PAS) IEC 61588 PTP profile 

2010-03 -90-1 變電所之間通信 

2013-08 -90-4 變電所網路工程指南 

2012-05 -90-5 依IEEE C37.118之IEC 61850同步相量資訊傳輸 

2013-02 -90-7 PV、儲能和其他DER 電力轉換器的IEC 61850物件建模 
2015-07 -90-12 廣域網路應用指南 
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即將(或發展編定中)的新資訊(2/2) 

正在發展中之IEC 61850其他相關IS/TR 
-7-5 IEC 61850建模概念 
-7-500 變電所自動化系統LNs功能建模之使用 
-7-520 DER LNs功能建模之使用 
-8-2 IEC 61850變電所外對Web Service的映射 
-80-2 IEC 61850與DNP3.0 Mapping 
-80-4 轉換AMI COSEM(IEC 62056) 
-80-5 Modbus與IEC 61850之間的資料轉化 
-10-3 IEC 61850系統功能測試 
-90-2 變電所與控制中心之間通信 
-90-3 設備狀態監測診斷與分析 

1. 前言 
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即將(或發展編定中)的標準新資訊(1/2) 
正在發展中之IEC 61850其他相關IS/TR 
-90-6 配電自動化系統應用 
-90-8 電動汽車物件模型 
-90-9 電力儲能物件模型 
-90-10 調度物件模型 
-90-11 IEC 61850應用的邏輯建模方法論 
-90-13 Steam/Gas Turbines IEC 61850資訊模型及擴展 

-90-14 FACTS物件模型 
-90-15 DER系統整合 
-90-16 系統管理 
-90-17 電力品質 
-90-…   

1. 前言 
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IEC標準及相關出版區分 

 摘自 : http://www.iec.ch/standardsdev/publications 

 International Standards(IS) 

 Technical Specifications (TS) 

 Publicly Available 

Specifications (PAS) 

 Technical Reports(TR)  
 

• IEC NATIONAL COMMITTEES (NC)  -  

TECHNICAL COMMITTEE (TC), 

SUBCOMMITTEE (SC), 

• WORKING GROUP (WG),  

• PROJECT TEAM (PT), 

• MAINTENANCE TEAM (MT) 

1. 前言 
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Communication networks and systems for power utility automation –Part 9-3: Precision time 
protocol profile for power utility automation  
(電力公用事業自動化之通訊網路及系統－第9-3部:電力公用事業自動化之精確時間協定剖繪) 

IEC 61850標準基本核心之一 

From IEEE 1588 To IEC 61850-9-3 

1. 前言 
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成立發變電新資通訊標準監控技術之建立(含IEC61850)計畫 
協助輸發變電與再生能源處,新舊自動化系統資通訊整合與建立時,調適與互通性等技術問題解決與研究。 

 

具體做
法 

功能說明 
第一階段現況
說明(迄2015
現況) 

第二階段
目標(負責
單位規劃
目標
2016~20
20年) 

2016
年工
作目
標規
劃 

2017年工作
目標規劃 

2018年
工作目
標規劃 

2019年工
作目標規劃 

2020年工
作目標規
劃 

A
7 

引
進
IE
C
61
85
0
標
準
通
訊
協
定 

先引進IEC 
61850標
準已穩定
並公布之
重要基礎
部分(part 
10之前相
關標準)，
再逐步引
進標準擴
展部分(如
part 
80.xx, 
90.xx相關
標準) 

～2015年：
已完成IEC-
61850 數位化
變電所建置評
估研究-新社
先導型IEC 
61850變電所
之建置案。 
2015-2016預
定完成現行數
位電驛 IED與
RTU校時系統
與事故資料整
合研究。 

2016預定
完成現行
數位電驛 
IED與RTU
校時系統
與事故資
料整合研
究。 
2016 ～ 
2020年 預
定完成引
進IEC 
61850標
準擴展部
分(如part 
80.xx, 
90.xx相關
標準) 

2016
預定
完成
成現
行數
位電
驛 
IED與
RTU
校時
系統
與事
故資
料整
合研
究。 

引進IEC 
61850標準擴
展部分(如
part 80.xx, 
90.xx相關標
準)-本公司既
有DNP3變電
所與IEC 
61850變電所
過渡之調適
IEC 
61850‐80‐2/
IEEE 1815.1 

引進IEC 
61850
標準擴
展部分(
如part 
80.xx, 
90.xx相
關標準
)- IEC 
61850-
90-3 (
狀態監
視) 

引進IEC 
61850標準
擴展部分(
如part 
80.xx, 
90.xx相關
標準)-IEC 
61850-90-
6 DA(配電
自動化)-配
電SCADA/
饋線故障位
置檢出故障
隔離與服務
恢復/饋線
電壓無效功
率控制/… 

引進IEC 
61850標
準擴展部
分(如part 
80.xx, 
90.xx相關
標準)-IEC 
61850-
90-8電動
車充電系
統模型 

106年度配合公司智慧電網A7短中長程規劃 

 

1. 前言 
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2.已完成及進行
中之先導計畫 
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2.已完成及進行
中之先導計畫 
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2.已完成及進行
中之先導計畫 

IEC 61850/61400-25/OPC 
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 整理分析補充現有大潭廠
內既設IEC 61850標準設
備及系統。 

 整合實作IEC 61850方式
線路保護、變壓器保護及
饋線保護機制。 

 整合實作IEC 61850 SCADA系統。 

 配合再生處大潭IEC 61400-25標準風
力資訊建構智慧化風力變電站應用。 

 整合系統擴充。 

 新版IEC 61400-25標準
內容整理與分析。 

 新版IEC 61400-25標準
設備調查與應用。 

 

 依大潭風場既有之PI系統、OPC系統現
況，結合IEC 61400-25標準，建置先
導型大潭風場IEC 61400-25監控伺服
系統。 

 結合IEC 61850智慧化風力變電站整合
應用與建置計畫(發電處大潭電廠)構成
完整的先導型智慧型風力系統監控系統。 

 分析風力資訊智慧化可提高再生能源源
在智慧電網佔比技術議題。 

IEC 61850/61400-25計畫行重點 
2.已完成及進行
中之先導計畫 
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IEC 62351資安計畫 
2.已完成及進行
中之先導計畫 
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3.規劃中之
先導計畫 既有計畫延伸 
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Gateway功能型態 

 摘自: IEEE P1815.1/D4.00 

3.規劃中之
先導計畫 DNP <-> IEC 61850 
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Data Mapping 

3.規劃中之
先導計畫 

 摘自: IEEE P1815.1/D4.00 

DNP <-> IEC 61850 
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4. 結論 
 IEC 61850涵蓋許多PA領域  
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4. 結論 
 

IEC 61850涵蓋許多PA領域  
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 摘自: Domain Specific and Model Based Systems Engineering in the Smart Grid as Prerequesite for Security by Design,2016 

 

EU extension of the NIST Model 

4. 結論 
 PA是SG重要一環 
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4. 結論 
 

Equipment for On-site and Lab. 

Comm. & Timing Time Server & 
Ethernet Switch  

Moxa, Otime, Meinberg, Symmetricom 

Process Level MU & Breaker IED ABB, Siemens, Alstom, Schniewindt, NR, … 

Bay Level IED , Gateway Siemens, ABB,  Alstom, GE, SEL,NR, Beckoff … 

Station Level SCADA/HMI ABB,  Elipse 
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Edition 2 Client Systems  
Edition 1 Client Systems 
   
Edition 2 Server Devices   
Edition 1 Server Devices  
  
GOOSE Performance   
Edition 1 Sampled Value 

Publishers (Merging Units)  
 

Ethernet Switches   

4. 結論 
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4. 結論 
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4. 結論 
 

已公布 
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 摘自: MaCT USA 

再生能源調控運用 

IPDX is the first to offer capabilities 

based upon the use of XMPP to offer 

an event driven messaging system 

for enterprise integration of large 

scale heterogeneous sensor 

networks. IPDX offers a distributed 

decentralized client-server 

architecture which includes 

registration, policy administration and 

management including directory 

services, data sharing, and security. 

IPDX provides a reference 

implementation for the ISO/IEC/IEEE 

21451-1-4 standard.  

4. 結論 
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簡報完畢 

敬請指教 


