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一、分散式能源雲端管理平台XMPP技術說明
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架構與技術說明

➢依IEC 62357 智慧電網架構模型(Smart Grid Architecture 

Model)建置。

➢依照IEC 61850-7-4與7-420 建立標準再生能源資訊模型。

➢採用IEC 61850-8-2 XMPP 通訊協定建構於雲端平台。

･串流協商與通道建立 (TLS)

･用戶授權認證管理(SASL)

･資料加密(ASN.1 XER)

➢採用工業物聯網參考架構，導入雲端管理平台。

➢提供PV站之通訊協定轉換器: 標準化，建模與隨插即用功能。

一、分散式能源
雲端管理平台
XMPP技術說明
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Security in IEC 61850-8-2 using XMPP

資料來源：IEC 61850-8-2 FDIS
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(End-to-Middle)

一、分散式能源
雲端管理平台
XMPP技術說明
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Source： IEC 61850 Modeling of DSTATCOM

and XMPP Communication for Reactive Power 

Management in Microgrids, to appear in IEEE 

Systems Journal.

-

1

-
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Security in IEC 61850-8-2 using XMPP
一、分散式能源
雲端管理平台
XMPP技術說明
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Source：IEC 61850-8-2 FDIS

Information 

Model

Information 

Service

Comm.

Protocol

(1) TLS (2) SASL

(3) ASN.1 (XER)

Security in IEC 61850-8-2 using XMPP
一、分散式能源
雲端管理平台
XMPP技術說明
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IEC 61850 物件(資訊)模型

資料來源： IEC 61850-7-4
IEC 61850-7-420
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一、分散式能源
雲端管理平台
XMPP技術說明
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二、TPRI分散式能源雲端管理平台架構與建置
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TPRI分散式能源雲端管理平台架構
二、TPRI分散式
能源雲端管理平
台架構與建置

資訊管理與
應用系統

雲端管理平台

通訊協定轉換

IEC 61850 Server

IEC 61850 Client

/
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分散式雲端平台建置情形
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XMPP

Server
Database

Gateway

Firewall

Switch

Switch

Load

Balancer

Web Server

二、TPRI分散式
能源雲端管理平
台架構與建置
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分散式雲端平台
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二、TPRI分散式
能源雲端管理平
台架構與建置
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三、案場導入與效能測試
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目前案場導入
➢ 台電PV案場

➢ 民間PV案場
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三、案場導入
與效能測試
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綜研所樹林所區PV案場導入(3kW單線圖)
三、案場導入
與效能測試

15



Chi-Shiang Cho, ICT Research Lab

OPC Server I/O 對照表與轉換
三、案場導入
與效能測試

ObjectType Name

OPCDriver

OPCGroup OPCGroup1

OPCTag OPCGroup1.Ambient_Temp

OPCTag OPCGroup1.Module_Temp

OPCFolder OPCGroup1.Inverter

OPCTag OPCGroup1.Inverter.ac_output_power

OPCTag OPCGroup1.Inverter.input_power_a

OPCTag OPCGroup1.Inverter.input_power_b

OPCFolder OPCGroup1.MP960

OPCTag OPCGroup1.MP960.Current

OPCTag OPCGroup1.MP960.Freq

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Hi

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Low

OPCTag OPCGroup1.MP960.Imp_kWH_Mid

OPCTag OPCGroup1.MP960.kW

OPCTag OPCGroup1.MP960.PF

OPCTag OPCGroup1.MP960.Voltage

OPCFolder OPCGroup1.Solar_Radionation

OPCTag OPCGroup1.Solar_Radionation.PV
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綜研所樹林所區PV案場建置照片
三、案場導入
與效能測試

Gateway箱體OPC Server箱體
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Smart Inverter
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樹林PV案場即時發電資訊
三、案場導入
與效能測試

Gateway箱體OPC Server箱體
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大潭PV案場即時發電資訊
三、案場導入
與效能測試

k kVAR
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高雄民間PV案場導入(莒光國小420kW)
三、案場導入
與效能測試
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系統效能測試
三、案場導入
與效能測試
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IEC 61850-90-12

Wide area network engineering guidelines



Chi-Shiang Cho, ICT Research Lab

四、國際案例與應用
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典型作法
四、國際案例
與應用
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SIEMENS 新作法DER應用XMPP 案例
四、國際案例
與應用
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DER應用XMPP案例- KONČAR
四、國際案例
與應用
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OS4ES –Project partners
四、國際案例
與應用
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DER應用XMPP案例- OS4ES
四、國際案例
與應用
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日本智慧社區聯盟在未來能源系統應用XMPP
四、國際案例
與應用
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DER應用XMPP案例-印度(微電網)
四、國際案例
與應用

資料來源：參考[5]
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IEC 61850-8-2 (IS)將公布
四、國際案例
與應用

IEC 61850-8-2有助於分散式能源
資訊廣泛應用在電力管理及需量反
映上。此部分(Part)標準誕生後，
將加速再生能源資通訊在多領域複
雜的智慧電網系統上應用之實現。
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五、結論

➢ 分散式能源運用若從來源端就採用國際標準，可將系統單純化。

➢ 採用XMPP通訊協定滿足INTERNET、大量佈建或移除、PLUG 

&PLAY及資安等特性。

➢ 分散式能源資訊內涵(資訊之封裝或格式)、取用方法(服務或功能)

、以及其透過網路傳輸之協定通訊，採用國際標準較能有未來性

及一致性。

➢ XMPP可以搭配其他協定(如R-GOOSE)，以期達到能即時控制分

散式能源(如儲能充放電等)之目的，最終目標為整體調度與控制以

達到系統穩定兼顧提高綠能占比。
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六、參考資料

➢ 綜研所廖副研究員IEC 61850教材。

➢ IEC 61850 Communications networks and systems for power

utility automation.

➢ IEEE std 1547-2018 IEEE Standards for Interconnection and

Interoperability of Distributed Energy Resources with

Associated Electric Power Systems Interfaces.

➢ Open System for Energy Services, OS4ES, 2017.

➢ S. M. Suhail Hussain et. “IEC 61850 Modeling of DSTATCOM

and XMPP Communication for Reactive Power Management in

Microgrids,” to appear in IEEE Systems Journal .
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報告完畢
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