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IEC 61850測試 

一、符合性測試(Conformance Test)。 

二、效能測試(Performance Test)。 

三、功能測試(Function Test)。 

四、互通性測試(Interoperability Test)。 
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一、符合性測試 

1. IEC 61850-10: Conformance testing 

2. PICS(Protocol Implementation Conformance Statement) 

     TICS(Technical Issues Conformance Statement) 

     MICS(Model Implementation Conformance Statement) 

3.  UCAIug Accredited Level A Labs: DNV GL, TÜ V SÜ D, 

ETC. 
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UCAIug 認證實驗室 
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二、效能測試 

1. IEC 61850-5: Communication requirements for functions    

and device models 

  (1) 通訊延遲 (Communication latency)  

  (2) 時間同步與精確度 (Time synchronization and accuracy) 
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通訊延遲 
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通訊延遲 
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時間同步與精確度 
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三、功能測試 

1. 功能測試需要不同的測試案例和測試序列。 

2. 功能測試應著重於測試案例，以基於資訊模型之邏輯節 

點、資料物件、資料屬性及資訊交換服務與通訊協定來
進行驗證。 
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測試案例: Reverse Blocking 

 



13 

四、互通性測試 

1. 不同廠牌設備(例如: IED)可以達到互相溝通之目的。 

2. UCAIug互通性測試(2011~2019)。 
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一、2011 IOP 

• 2011: CIM-XML Interoperability Test:  

     The Power of the Common Information Model (CIM) to 

Exchange Power System Data 
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Vendor and Product 

 



17 

2011 IOP Summary 

1. Ten initial models were provided for the tests. 

2. Eight vendors performed the basic import test successfully. 

3. Six vendors performed the basic export test successfully. 

4. Eight vendors successfully imported GIS Models. 
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二、2013 IOP 

1. Network Redundancy: 

  (1) HSR (High-availability Seamless Redundancy) 

  (2) PRP (Parallel Redundancy Protocol) 
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2013 IOP: HSR 
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2013 IOP: HSR 
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2013 IOP: HSR 
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2013 IOP: PRP 
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2013 IOP: PRP 

 



2013 IOP: PRP 
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三、2015 IOP 
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四、2017 IOP 
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2017 IOP 
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UCAIug IOP 2013~2017 Summary 

1. 2013: IEC 61850 IOP 

    GOOSE, Sampled Value, Client/Server… 

2. 2015: IEC 61850 IOP 

    HSR/PRP, PTP-Time Sync… 

3. 2017:  IEC 61850 IOP 

    Routable GOOSE, Routable Sampled Value, 

    Security… 
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2011~2017歷屆參加者比較 
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五、2019 IOP 

1. 時間: 9/21– 9/27 

    (1) 2天 Boot Camp 

    (2) 5天 IOP 

 

2. 地點: 美國夏洛特EPRI 
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2019 IOP參加者 
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Boot Camp: IEC 61850與CIM調和 
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Boot Camp: Cyber Security 
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Boot Camp: Cyber Security 

 



36 

Boot Camp: IEC 61850測試 
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Boot Camp: IEC 61850優點 

1. 互通性 

2. 標準化設計 

3. 增加彈性 

4. 控制系統數位化 

5. 改善維護 

6. 提升安全性 
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IEC 61850優點: 減少接線 
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IEC 61850優點: 節省空間 
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IEC 61850優點: 控制系統數位化 
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IEC 61850優點:圖面簡化 
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長24公尺 

寬17公尺 



2019 IOP: 空間配置 
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2019 IOP: 網路架構圖 

 



2019 IOP: 單線圖 
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2019 IOP: HV狀態 
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2019 IOP: LV狀態 
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1. 參酌 UCAIug IOP 經驗，建置符合公司需求之互通性實
驗室。 

2. 與相關單位一起協作，制定符合公司 IEC 61850 資訊模
型之規範。 

3. 建立應用案例，與現場實務做結合，進行相關測試。 
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